
M

M

MPP

NA-Schutz
mit Leistungsschalter

M

M M

MPP

NA-Schutz mit Komb.
von 2x Leistungschalter

M

M M

MPP

NA-Schutz mit Komb. von
1x Leistungsschalter
1x Lasttrennschalter

M

M M

MPP

NA-Schutz mit Komb. von
2x Lasttrennschalter

MMPP

NA-Schutz mit
Schützenkombination

zur PV-Anlage

zur PV-Anlage

zur PV-Anlage

zur PV-Anlage

zur PV-Anlage

Vor- und
Anlagen-Überstromunterbrecher
mit Leistungsschalter

Vor- und
Anlagen-Überstromunterbrecher
mit Sicherlasttrenner

Vor- und
Anlagen-Überstromunterbrecher
mit Sicherlasttrenner

Vor- und
Anlagen-Überstromunterbrecher
mit Sicherlasttrenner

Vor- und
Anlagen-Überstromunterbrecher
mit Sicherlasttrenner

oder

oder

oder

oder

Bevorzugte
Ausführungsvarianten

Unter Auflagen akzeptierte
Ausführungsvarianten

mit Leistungsschalter

Anhang 3 Verhalten der EEA am Netz, NA-Schutz
Blatt 3.A

M Messpunkt Produktion MPP
Zähler EVU (bidirektional)

PV-Anlage

Hausanschlusskasten
HAK

El. Versorgungsleitung Privat

Netzanschluss EVU

M

MPP

MPN
Messpunkt Verbrauch /
Rücklieferung MPN
Zähler EVU (bidirektional)

Weiterer Messpunkt Verbrauch
direkt am VerteilnetzMP

M M NA-Schutz

Wohnungszähler Privat
Anzahl nach Bedarf

Zähler Allgemein PrivatkWh

kWh

M
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